ZP/PN/05/2010


Choczewo 17.05.2010r.

Odpowiedzi na pytania złożone do SIWZ  w dniu 14.05.2010r. za pośrednictwem faksu.

Podstawa: art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych z 2007r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm. 

Pytania I do przetargu ZP/PN/05/2010
Pytanie 1:

Prosimy o wyjaśnienie przedmiaru robót element 8 kanalizacja deszczowa:

1. poz.56 i poz. 62 jest 2x studzienki po szt.19, czy ilość 38 szt. jest prawidłowa?

2. łącznie jest 1 km rurociągu a brak studni rewizyjnych?

3. czy poz. 50 wykopy liniowe 625 m³ nie jest zaniżona?

4. czy poz. 69 i 70 zasypanie i zagęszczenie wykopów w ilości 15,96 m³ nie jest zaniżona?

Odpowiedź:
1. Zgodnie z dokumentacją rysunkową projekt obejmuje remont 19 szt. studni rewizyjnych betonowych średnicy 100 cm, oraz studnie                        z osadnikiem wraz z krata. 

W poz. 62 należy przyjąć 19 szt. studni rewizyjnych średnicy 100 cm wraz               z pokrywą ciężką. Zgodnie z dokumentacja rysunkową.

2. Studnie rewizyjne ujęto błędnie w poz. nr 62 jako studnie ściekowe średnicy  500 mm.   Zamawiający dopuszcza zmianę ww. pozycji na zgodną            z zamówieniem tj. Studnie rewizyjne średnicy 100 cm, wraz z pokrywą oraz włazem typu ciężkiego.
3. Projektowany do remontu kolektor posiada minimalne zagłębienie tj. ok. 1 m, Ilość wykopów liniowych związanych z remontem kolektora nie jest zaniżona.
4. Zasypanie i zagęszczeni wykopów jest ujęte w pozycjach: 38; 69 i 70 oraz w pozostałym zakresie jako wykonanie podbudów pod nawierzchnie.
Zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminu składania ofert. 

Wyżej wymienione odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ.

Zatwierdził: 







Wójt Gminy Choczewo
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